SIEMENS

SENTRON

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 6-polig, Umschalter 3-polig

Main and EMERGENCY OFF switch, 6 pole, 3 pole changeover switch

Disjoncteur principal et interrupteur d’ARRET D’URGENCE a 6 pdles, commutateur a 3 pdles
Interruptor principal y de PARADA DE EMERGENCIA 6 polos, conmutador 3 polos
Interruttore principale e di ARRESTO D'EMERGENZA a 6 poli, commutatore a 3 poli

Chave geral e de PARADA DE EMERGENCIA 6 pélos, comutador 3 pélos

6 kutuplu ana salter ve ACIL KAPAMA salteri, 3 kutuplu degistirme salteri

[naBHbIA U aBapUiHbLIN BbIKOYaTeNb 6 NOMIOCHbINA, NepeksoyaTenb 3 NOMCHbI

EEHBEFFR, 61K 3HMEBRIFR

3LD2

C E IEC / EN 60947-3

Betriebsanleitung Operating Instructions  Instructions de service Instructivo Istruzioni operative
Instrugdes de Servico  Isletme kilavuzu WucTpykums no akcnnyataumn i A {i B
Deutsch English Frangais
Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet
Vor der Installation, dem Betrieb oder der Read and understand these instructions équipement avant d'avoir lu et assimilé les
Wartung des Gerats muss diese Anleitung before installing, operating, or maintaining présentes instructions et notamment les
gelesen und verstanden werden. the equipment. conseils de sécurité et mises en garde qui y
figurent.
A GEFAHR A DANGER A DANGER
Geféhrliche Spannung. Hazardous voltage. Tension électrique.
}I- Lebensgefahr oder schwere Will cause death or serious injury. Danger de mort ou risque de blessures
& | Verletzungsgefahr. Turn off and lock out all power supplying this graves.
g Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat | device before working on this device. Mettre hors tension avant d’intervenir sur
spannungsfrei schalten. I'appareil.
VORSICHT CAUTION PRUDENCE
L - Lo . . o . . La sécurité de fonctionnement de I'appareil
Eine sichere Geratefunktion ist nur mit Reliable functioning of the equipment is only ' o
zertifizierten Komponenten gewahrleistet. ensured with certified components. geer?itﬁgzrantle qu'avec des composants
Espaiiol Italiano Portugués
Leer y comprender este instructivo antes de | Leggere con attenzione queste istruzioni Ler e compreender estas instru¢des antes
la instalacién, operacion o mantenimiento prima di installare, utilizzare o eseguire da instalagdo, operagdo ou manutengdo do
del equipo. manutenzione su questa apparecchiatura. equipamento.
A PELIGRO A PERICOLO A PERIGO
Tension peligrosa. Tensione pericolosa. Tensdo perigosa.
}llllj Puede causar la muerte o lesiones Pu6 provocare morte o lesioni gravi. Perigo de morte ou ferimentos graves.
w| graves. Scollegare I'alimentazione prima di Desligue a alimentagéo elétrica e proteja
@ Desconectar la alimentacion eléctrica antes | eseguire interventi sull'apparecchiatura. contra o religamento, antes de iniciar o tra-
de trabajar en el equipo. balho no equipamento
PRECAUCION CAUTELA CUIDADO
El funcionamiento seguro del aparato sélo Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura | O funcionamento seguro do aparelho
esta garantizado con componentes € garantito soltanto con componenti apenas pode ser garantido se forem
certificados. certificati. utilizados os componentes certificados.
Tiirkge Pycckuit ==y
Cihazin kurulumundan, galistirimasindan [epep ycTaHOBKOW, BBOAOM B
veya bakima tabi tutulmasindan énce, bu aKCMnyaTawuuio unn 06CnyX1BaH1eM ZEe, AT HAYEE A& J L A 7
kilavuzun okunmus ve anlasiimig olmasi ycTponcTBa HeobxoaumMo NPoYECTb U AR AS I .
gerekmektedir. NOHATb JaHHOE PYKOBOACTBO.

A ONACHO A BK

|

E-mail: technical-assistance@siemens.com

Internet: www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance
Technical Support: Telephone: +49 (0) 180 50 50 222

Tehlikeli gerilim. OnacHoe HanpsiKeHue.
?lllll Oliim tehlikesi veya agir yaralanma OnacHocCTb ANs XWU3HW UNn fE B HEL R .
| tehlikesi. BO3MOXHOCTb TSXKEbIX TPaBM. RSN ERREGER.
@ Calismalara baglamadan dnce, sistemin ve Mepea Havanom paboT oTknUUTL NoAaYy | 44 15 4% Bsf DA S5 Aff A7) Bt HL U
cihazin gerilim beslemesini kapatiniz. NUTaHUS K YyCTAHOBKE U K YCTPOMCTBY.
Cihazin glvenli galismasi ancak sertifikall BesonacHocTb paboTbl ycTponcTea " gy o 13T
bilesenler kullanilmasi halinde garanti rapaHTUpyeTCca TOMNbKO NPU UCMONb30BaHNUN P\ﬁﬁﬁﬂ%ﬁﬁ\‘ﬂiﬂl‘ HEA e DR UE
edilebilir. CepTMOULIMPOBAHHBIX KOMMOHEHTOB. LR %
Technical Assistance: Telephone: +49 (0) 911-895-5900 (8°° - 17°° CET) Fax: +49 (0) 911-895-5907

GWA 4NEB 105 0376-10 DS 03
Bestell-Nr. / Order No.: 3ZX1012-0LD20-2AT1

Last update: 27 October 2008
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3LD2122-.V... 3LD2103-.V...

3LD2203-.V...
3LD2504-.V...

3LD2305-.V...
3LD2405-.V...

3LD2223-7V... 3LD2265-7U
3LD2524-7V... 3LD2566-7U
3LD2724-7V... 3LD2766-7U
3LD2305-.U...
3LD2405-.U...

3LD2...-4VvD

3LD2318-.V... 3LD2165-.V...
3LD2418-.V... 3LD2265-.V...
3LD2318-.U... 3LD2566-.V...
3LD2418-.U...
3LD2123-7U... 3LD2165-7U 3LD2...-4VP 11 12 103 201 212 213 13 11

RN

1T1 1T2 173 2T1 212 213 14 12

3LD2...-TUK 1T1 211 172 2T2  1T3 2T3
3LD2..-7UB

LT
M

DE Anzugsmoment Deckelschraube Isokapselung 3LD2.64..3LD2.65.. 100..130 Nem @ PZ1
EN Tightening torque lid screw for plastic enclosure 3LD2.64..3LD2.65.. 100...130 Nem @ PZ1 gtgggzg
FR Couple de serrage vis du couvercle boitier d'isolement 3LD2.64..3LD2.65.. 100..130 Nem @ PZ1
ES Par de apriete del tornillo de la tapa del encapsulamiento de plastico 3LD2.64..3LD2.65.. 100..130 Nem @ PZ1 112 113 211 212 213
IT Coppia di serraggio vite coperchio incapsulatura isolante 3LD2.64..3LD2.65.. 100..130 Nem @ PZ1 I ! I !
PT Torque de aperto do parafuso da tampa e encapsulamento de plastico 3LD2.64..3LD2.65.. | 100..130 Nem @ PZ1 |_V_¥ * ﬁ-¥ * ﬁ
TR 3LD2.64..3LD2.65.. Iso kapstilleme baslikli vidasi sikistirma momenti 100..130 Nem @ PZ1 171 172 1T3 2T1 2T2 273
PY MomeHT 3aTsixku, GONT KpbiLKK, U30nupyloLee kopnycuposaHie 3LD2.64..3LD2.65.. 100...130 Nem O PZ1
BRSE | 45 D HE 0 A0 3 1141 3LD2.64..3LD2.65.. 100..130 Nem @ PZ1
3LD2103-.V... 3LD2203-.V...
3LD2504-.V...
L n K C
Il Al
| CT——7N
D

,I:l_l‘l o O OO0 O

[@)

A max 5,5 mm o

Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagéo /
Delik resmi / PacnonoxeHue oteepctuit / 4l £L &l

3ZX1012-0LD20-2AT1



3LD2122-.V...
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A * — Tt Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
max 5,5 mm 4 de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagéo /
Delik resmi / PacnonoxeHue oteepctin / 4l £L &
3LD2123-7U... 3LD2223-7U...
3LD2524-7U 3LD2724-7U...
K
*N |
I _ n C Al
= [ '
- ' ° Eﬁ $D
2
\ O O 0l0 O O
S i - d
@ _
w I S %
L o O OO0 O © Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
A S SS——  — . o
A H de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagéo /
o Delik resmi / PacnionoxeHue otsepctuit / 4l £L &l
max 5,5 mm
3LD2.05-....
c
Al
A
K ‘ ;
o B ) ;
o -
=] | Py <<
® ] o ° ° olo ° ° o d
o ol [C—— g
@ o ° o ofo 3 ° °
Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
= \© . &> o o6 O o de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagéo /
LI J T I It 1 T T—IT—IT—T  Delik resmi / PacnonoxeHue oteepctuit / %L [
Type A B A1 c D d F G K L M | *N
3LD2103-.V... | 67 67 48 | 92 10 | 50 | 55 44 37 50 17 | 47
3LD2203-.V... | 67 67 48 92 10 | 50 | 55 44 37 50 17 | 47 |
3LD2504-.V... | 90 90 68 | 121 | 10 | 50 | 64 50 | 46 59 17 | 47 C@ | [mm]
3LD2122-V... | 49 | 49 36 92 10 | 50 | 55 44 32 50 17 | 47
3LD2123-7U... | 67 | 67 | 48 | 92 | 10 | 50 | 28 | 46 | 34 [635| — | — 3LD20+N/PE 85
3LD2223-7U... | 67 67 48 92 10 | 50 | 28 46 34 | 635 | — — 3LD21../3LD22.. +N/PE 95
3LD23../3LD24.. + N/ PE 150
3LD2524-7U... | 92 92 68 | 121 | 10 | 55 | 32 53 | 40 73 — — 3LD25. + N/ PE 135
3LD2724-7U... | 92 92 68 | 141 | 10 | 55 | 42 68 | 40 75 — — 3LD27../3LD28.. + N/ PE 135..150
3LD2.05-.V... |94 118 |68 224 |13 55 |74 94 64 "7 |17 | 9% 809200 80
3LD2.05-.U... |94 118 |68 224 |13 556 |74 |— 64 "7 |17 | 9%
* Zusatzfrontschild siehe Zubehorteile ** Dichtungsplatte hinter Sichtblende, Lage der Wellendichtung beachten.
m * Additional front plate see accessories ** Sealing plate behind the front panel must align with handle mounting holes.

* Pour plastron supplément. voir accessoires | ** Plaque d'étanchéité derriére le cache, respecter la position du joint d'arbre.

* Placa frontal adicional, ver accesorios ** Placa de sellado detras de la placa frontal, respetar posicion de la obturacién del eje.

* Etichetta frontale aggiuntiva vedi accessori ** Pannello di tenuta dietro diaframma, osservare la posizione della guarnizione per alberi.

* ilave 8n levha Bkz. Aksesuarlar

** Conta plaka diyafram arkasinda, mil contasinin pozisyonuna dikkat ediniz.

* [lononHuTenbHas poHTanbHas nnacTuHa, ** YNnoTHUTeNbHas NnacTuHa 3a (ppoHTanbHOI! NNacTuHoi, HeobxoanMo yuuTbiBaTH

* Placa frontal adicional ver acessorios ** Placa de vedagao atras do painel frontal, observar a posigdo da vedagéo de eixo.

CMOTPY KOMMNEKTyLue fetanun

NONOXEHUe CanbHuKa.

* Ao L T b 2 DL B 3

R LT RIS, R B AL

ESN
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3LD2113-.V...

X=L+52mm c
L1 79 K
H oo )
] E.I T ]
. Se=EHH =
L~ L
5 =
A L

Type A B |A1|B1|B2| C D d e F G K L | L1 |*M|*N | Xpin
3LD2113-V... | 67 | 67 | 48 | 22 [ 60 | 91 | 10 | 50 [ 45| 55 | 44 | 37 | 330 | 58 | 17 | 47 | 138

Tir/ Door / Porte / Boden / Base / Plancher /
Puerta / Porta / Base / Pavimento /
Porta / Kapi / lBepb Fundo / Zemin / Mon

T,
€

Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagéo /
Delik resmi / Pacnonoxenue otsepctin / 4l £L1&

* Zusatzfrontschild siehe Zubehdrteile / Additional front plate see accessories / Pour plastron supplément. voir accessoires / Placa frontal adicional, ver accesorios / Etichetta frontale aggiun-
tiva vedi accessori / Placa frontal adicional ver acessorios / llave 6n levha Bkz. Aksesuarlar / [lononHutenbHast ppoHTanbHas nnacTHa, CMOTPY KOMANEKTYioLme AeTanm

3LD2165-.V... 3LD2265-.V... 3LD2.65 3LD2.66 3LD2.65 3LD2.66
A H M Al Al
K
o @ )
d
| x| B = & d
©
@ Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
o | o ° de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagao /
L@J Delik resmi / Pacnonoxenue otepctuit / 4 £L %
Cc Type A B | AM | B1 | B2 (o d D E F G H K M N
F
SLD2165-V... 146 | 176 | — | 188 | 199 | 66 | 4,5 4xM32/40 37 — 4xM20 | 104 | 67 | 37 2xM20,
o] TR, | 2xM40
3LD2265-V... 146 | 176 | — | 188 | 199 | 66 | 45 4xM32/40 37 — 4xM20 | 104 | 67 | 37 22)>(<';\/|/|i(())
@ 3LD2566-Vew | 512 | 302 | 189 | 238 | 302 | 84 | 65 | 4xmM3i40 | 57 | 2xM20 | 4xm20 | 136 [ 90 | 45 | 2XMZ0
3LD2165-7U... 3LD2265-7U... 3LD2.65 3LD2.66 3LD2.65 3LD2.66
3LD2566-7U 3LD2766-7U...
A H M At Al
K
T O i
)
o — o d
| x| = @ d
@ @
° —o o Bohrbild / Drilling pattern / Plan de perforation / Esquema
. de taladros / Schema di foratura / Esquema de furagéo /
G Delik resmi / Pacnionoxenue otsepctin / 4 £L1&
C
- Type A B | AM| B1 | B2 c d D E F G H K M N
(P = w
DL T GC}J 3LD2165-7U... | 146 | 176 | — | 188 | 199 | 66 | 4,5 | 4xM32/40| 37 — | 4xM20| 104 | 67 | 32 | 2xM20,2xM40
3LD2265-7U... | 146 | 176 | — | 188 | 199 | 66 | 45 [4xM32/40| 37 — |4xM20| 104 | 67 | 32 | 2xM20,2xM40
3LD2566-7U... | 212 | 302 | 189 | 238 | 302 | 84 | 65 [ 4xM32/40| 57 [2xM20|4xM20| 136 | 90 | 45 | 2xM20,2xM50
3LD2766-7U... | 212 | 302 | 189 | 238 | 302 | 84 | 65 | 4xM50/63| 57 [2xM20|4xM20| 136 | 90 | 45 | 2xM20,2xM50
3LD2.18-V..  3LD2.18-U... ALD25. =500 mm
3LD24.. =600 mm
224 106 147
24 50
o) (6 . 1 Al
a e sl s | = 46 64 B Q E [23]
- L gl le gl legl Ug
® D
@ ' \ ) | ' o ° ° oo ° ° o =
3 ole C—= ) r.1 C 3 é
. J - d
] (] o ° ° ole ° ° 9 " "
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Deutsch Espaiiol
Montage von Zusatzelementen Montaje de elementos adicionales
Schritt Beschreibung Fase Descripcion
1 Schalter ausschalten und spannungsfrei schalten 1 Desactivar el interruptor y desconectar la tension

Zusatzelemente (Bsp.: Schutzleiter-, Neutralleiterklemme) in die Fiihrung an
2 der linken bzw. rechten Schalterseite stecken und bis zum Anschlag nach vorn
schieben (siehe Bilder 1 und 2)

Insertar los elementos adicionales (p. €j.: borne de conductor protector o de
2 conductor neutro) en la guia al lado izquierdo o derecho del interruptor y
empujar hacia adelante hasta el tope (ver figuras 1y 2)

Es kann je ein Zusatzelement links und rechts montiert werden. An den schalt-
3 baren Neutralleiter kann noch eine Erdungsklemme (PE) oder ein nicht schal-
tender Neutralleiter (N) angebaut werden.

Se puede montar un elemento adicional a ambos lados (izquierdo y derecho).
3 El conductor neutro conmutable puede ser conectado con un borne de tierra
(PE) o con un conductor neutro sin conmutacion (N).

Demontage von Zusatzelementen

Desmontaje de elementos adicionales

Den Haupt- und NOT-AUS-Schalter vor Demontage ausschalten und span-
nungsfrei schalten.
Demontage der Hilfsschalter fiihrt zur Zerstorung des Schalters!

Antes del desmontaje se deben desactivar y desconectar de la tension el
interruptor principal y el interruptor de parada de emergencia.
iEl desmontaje de los interruptores auxiliares los destruye!

Das eingerastete Zubehdr wird demontiert, indem man es entgegen der Montagerichtung
schiebt.

Montage der Tiirkupplung (siehe Bild 3)

Ausreilkraft:

Die AusreiRkraft (= Abziehen von der Welle oder Zerstorung des Antriebes) bei verriegelten
Antrieben ist > 600 N bei Zug direkt am Antrieb in Richtung der Welle.
Tiir-Scharnierabstand:

Der Tiir-Scharnierabstand ist > 100 mm.

Los accesorios enclavados se desmontan empujando en sentido contrario al sentido de
montaje.

Montaje del acoplamiento de puerta (ver figura 3)

Euerza de arrancamiento:

La fuerza de arrancamiento (= extraccion del eje o destruccion del accionamiento) en
accionamientos enclavados es > 600 N en caso de traccion directa sobre el accionamiento
en sentido del eje.

Distancia bisagra de puerta:
La distancia de la bisagra de puerta es > 100 mm.

English

Italiano

Mounting of additional elements

Montaggio degli elementi aggiuntivi

Step Description

Passo Descrizione

1 Turn off switch and remove voltage

1 Disattivare 'interruttore e togliere la tensione

Place additional elements (e.g.: protective earth conductor terminals and neu-
2 tral conductor terminals) in the slot on the left or right-hand side of the switch
and push forward until it clicks) (see Figures 1 and 2)

Inserire gli elementi aggiuntivi (es.: morsetto del conduttore di protezione,
2 morsetto del conduttore neutro) nella guida sinistra o destra a lato
dell'interruttore e spingerli in avanti fino a bloccarli in posizione (vedi figure 1 e 2)

One additional element can be mounted on both the left and the right-hand
3 side. An additional earthing terminal (positive earth) or a non-switchable neu-
tral conductor (N) can be connected to the switchable neutral conductor.

E possibile montare un elemento aggiuntivo a sinistra e uno a destra. Sul
3 conduttore neutro innestabile & possibile montare inoltre un morsetto di messa a
terra (PE) o un conduttore neutro lineare (N).

Removing of additional elements

Before removing the Main and EMERGENCY OFF switch turn it off and
remove voltage.
Removing of auxiliary switches destroys the auxiliary switch.

Smontaggio degli elementi aggiuntivi

rima di smontare l'interruttore principale e di arresto di emergenza, disattivarlo
e togliere la tensione.
Lo smontaggio dei contatti ausiliari causa danni irreparabili agli stessi.

The mounted accessories are removed by sliding them in the opposite direction to the
mounting direction.

Installation of door coupling (See figure 3)

Pull-out strength:

The Pull-out strength (= being pulled off the shaft or destruction of the

mechanism) of locked mechanisms is > 600 N with pulling force exerted directly on the
mechanism in the direction of the shaft.

Door hinge spacing:
The door hinge spacing is > 100 mm.

Francais
Montage d’éléments supplémentaires
Etape Description
1 Fermer I'interrupteur et le mettre hors tension

Connecter les éléments supplémentaires (ex. bornes de conducteur de
2 protection et de conducteur neutre) sur le guidage a gauche ou a droite de
I'interrupteur et les pousser en butée (voir figures 1 et 2).

A gauche comme a droite, il est possible de raccorder un élément
3 supplémentaire. On peut raccorder au conducteur neutre commutable une
borne de terre (PE) ou un conducteur neutre non commutant (N).

Démontage d’éléments supplémentaires

IMPORTANT

Avant de procéder au démontage, fermer l'interrupteur principal et d ARRET
D'URGENCE et le mettre hors tension. Le démontage des blocs de contacts
auxiliaires entraine leur destruction !

Les accessoires fixes sont démontés en les poussant dans le sens contraire a celui du
montage.

Montage du couplage de porte (voir figure 3)

Force d’arrachement :

La force d’arrachement (= retrait de I'arbre ou destruction de la commande) des commandes
verrouillées est de > 600 N si I'on tire directement sur la commande dans la direction de
I'arbre.

Distance entre les charniéres de la porte :
La distance entre les charniéres est de > 100 mm.

Per smontare I'accessorio innestato, spingerlo nella direzione opposta a quella di
montaggio.

Montaggio del giunto della porta (vedi figura 3)

Forza di strappo:

La forza di strappo (= estrazione dall'albero o danneggiamento dell'azionamento) in
azionamenti bloccati & pari a > 600 N se la forza viene applicata direttamente
sull'azionamento in direzione dell'albero.

Distanza porta - cerniera:

La distanza tra la porta e la cerniera & pari a > 100 mm.

Portugués

Montagem de elementos adicionais

Passo Descrigdo

1 Desligar a chave e desativar a tensdo

nserir os elementos adicionais (p.ex.: borne do condutor de protegéo, borne do
2 condutor neutro) na guia no lado esquerdo ou direito da chave e empurrar para
frente até o encosto (ver as figuras 1 e 2)

Pode ser montado respectivamente um elemento adicional & esquerda e a
3 direita. No condutor neutro comutavel ainda é possivel instalar mais um borne
terra (PE) ou um condutor neutro ndo-comutével (N).

Desmontagem de elementos adicionais

Antes da desmontagem, desligar e desconectar da tens&o a chave geral e a
chave de DESLIGAMENTO DE EMERGENCIA.

A desmontagem das chaves auxiliares causa a destruicdo das chaves auxilia-
res!

0 acessorio encaixado é desmontado, empurrando-o em sentido contrario da montagem.
Montagem do acoplamento de porta (ver a figura 3)

Forca de arrancamento:
A forca de arrancamento (= remog&o do eixo ou destruicdo do mecanismo) com
mecanismos travados é > 600 N em tragéo direta no mecanismo no sentido do eixo.

Distancia da dobradica de porta:
A distancia da da dobradica de porta é > 100 mm.
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ilave elementlerin montaji
Adim Tanim Bild 3 / Figure 3 / Figure 3/

, — — Figura 3 / Figura 3 / Figura 3/
1 Salteri kapatiniz ve gerilimsiz hale getiriniz. Resim 3/ puc. 3/ BIE 3

ilave elementleri (6m.: topraklama ve nétr iletken kiskaglari) sol veya )
2 sag salter tarafindaki yere sokunuz ve dayanana kadar 6ne itiniz (Bkz. Resimler 1

ve 2)

Sol ve sag tarafa birer ilave element monte edilebilmektedir. Devreye sokulabilen
3 nétr iletkene bir topraklama kiskaci (PE) veya bir devreye sokulmayan nétr iletken
(N) ilave edilebilir.

llave elementlerin sokiilmesi

DIKKAT
Ana ve ACIL KAPAMA salterini sokmeden dnce kapatiniz ve gerilimsiz hale getiri- /(>
niz. Yardimei salterin sokilmesi, yardimel salterin tahribatina yol agar! AN
Montelenmis aksesuar, monte yonUinin tersine itimek suretiyle sokultir. 6; \\/
Kap1 kuplaj montaji (Bkz. Resim 3) % \
Cekme kuvveti: \%
Kilitli tahrik tertibatlarinda gekme kuvveti (milden gekmek veya tahrigi tahrip etmek) dogrudan
tahrik tertibatinda mil ydniinde gekiste > 600 N'dir. Y\

Kapi-Mentese mesafesi:
Kapi-Mentese mesafesi, > 100 mm'dir. AN

T

Pycckun

MoHTaX AONONHUTENbHbIX 3N1EMEHTOB

War Onucanue

1 Bbikniouatenb OTKNOUUTb 1 npekpaTuTb nodavy HanpsxeHusa

[lononHuTenbHbIE ANeMeHTbI (Hanp.: KNeMma 3alLMTHOTO NPOBOAA, knemma
9 HYNeBOro NPOBOAA) BCTABUTb B HANPABNSAIOLLYHO Ha NEBOM UK
COOTBETCTBYHLLE NMpaBoii CTOPOHE BbIKMioYaTens v NPOABUHYTL 40 KOHLA
Bnepén (cmotpu puc. 11 2).

CnpaBa ¥ crieBa MOXHO MOHTUPOBATbL NO OLHOMY [OMONHUTENBHOMY

3 anemeHTy. Ha BKNnto4yaeMoM HyneBoM NpoBOAE BO3MOXEH MOHTaX
ONONHUTENbBHON KNeMMbl 3a3emnenus (PE) unn HeBKMoYaemoro HyneBoro
npoeoga (N).

[leMOHTaX AONONHMTENbHbIX 3N1EMEHTOB

lMepen AeMOHTaXeM BbIKMIOYUTb FMaBHbINA 1 ABAPUWHBIW Bbikmtoyateny u
OTKIIOYUTb HanpshkeHue. [leMOHTax BCOMOraTenbHbIX BbIKMKYaTenen
NPUBOAUT K UX paspyLueHmio!

[leMoHTaxX 3adMKCUPOBaHHbIX KOMNMNEKTYIOLLMX AeTanei ocyLiecTBSEeTCS NyTEM UX
nepemeLLeHns B CTOPOHY, MPOTUBONOMNOXHYIO HAanpaBneHNio MOHTaxa.

MoHTax ABepHOIA cuenku (cMoTpu puc.3)

Cuna BbIpblBaHUs:

Cuna BbIpblBaHUst (= CHATWE Bana Uy paspylueHne NpuBoAa) npy 3abnokMpoBaHHbIX
npuBojax pasHa > 600 H B cnyyae, ecnn TAHYTb HEMOCPEACTBEHHO Y NPUBOAA B
HanpasneHuu Bana.

PaccTosHve mexay WwapHupami asepu:
PaccTosHue mexay WwapHupamu asepu coctasnset > 100 M.
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